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OPIS TECHNICZNY 

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego projektu budowlanego jest wykonanie instalacji teletechnicznych 

i elektrycznych wewnętrznych związane z adaptacją istniejących pomieszczeń w budynku Sądu 

Rejonowego w Sokołowie Podl. na potrzeby przesłuchań prowadzonych w trybie art. 185a-185c 

Ustawy Kodeks Postępowania Karnego wraz z wykonaniem towarzyszących robót budowlano 

remontowych w pomieszczeniach sądu. 

2. Podstawa opracowania 

- umowa z inwestorem 

-wytyczne Inwestora, 

- podkłady architektoniczne 

- wizja lokalna 

- przepisy oraz Polskie Normy 

3. Zakres opracowania 

Wzakres opracowania wchodzi: 

w części instalacyjnej teletechnicznej i elektrycznej 

- wyposażenie pokoju przesłuchań i pokoju technicznego w sprzęt rejestrujący audiowizualny 

- wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia 

- wymiana oprawa oświetleniowych w pokojach 

w części towarzyszącej budowlanej 

- wymiana drzwi na dźwiękoszczelne w pokoju przesłuchań i pokoju technicznym 

- wymiana kasetonów w sufitach podwieszanych w pokoju przesłuchań i pokoju technicznym 

- malowanie pokoju przesłuchań i pokoju technicznego z przygotowaniem podłoża (z uwagi 

na zastosowany system tynków renowacyjnych malowanie ścian należy wykonać farbą 

Sylitol Bio-lnnenfarbe firmy Caparol) 

- montaż rolet w oknie pokoju przesłuchań 

4. Stan istniejący 

Aktualnie pokoje przeznaczone na potrzeby przesłuchań pełnią inne funkcje dla potrzeb sądu. 

Pokoje nie są wyposażone w żadne instalacje A-V wymagające demontażu lub adaptacji. Pokoje 

wyposażone są jeden wypust instalacji elektrycznej gniazd ogólnych i dedykowanych oraz wypust 

gniazda sieci LAN RJ45. Oświetlenie pokoi oprawami rastrowymi świetlówkowymi 4x18W 

wbudowanymi w sufit podwieszany z kasetonami 60x60. Istniejące wypusty gniazd wtykowych 

oraz wypusty sieci LAN pozostają bez zmian do ewentualnego wykorzystania w razie potrzeb 

użytkownika. 



6. Pl'OjłlktOwane Instalacje teletechniczne 

Pokój niebieski 

W pokQju nie~ieskim proj~kt~je urz~enla· a.ud.io video dla jest rej~~tracji. vjd.,eą pąe~~ąh~nia., 

dzięki któremu jęgQ prze.blęg mąże t>Yć octtwo~ony na roz.prawię ·gt~wnej. Pro.Jektł;Jje $ię równi~ 

kQmunikację głoJową ~ia' osób uczestniqących w przesłuchaniu (prokurator, adwokat 

o~karżonego) z sędzią I psychologiem w celu p~ekazywanla Im pytań, które mają zostać zadane 

dziecku. W zwiąP<u z powytszym dla realtzacji zało.teń projektuje się w pokoju przeSłuehań 

(niebieskim) następujące wyposażenie: 

1. łp I Nazwa urządzenia 
I I 

l 1 ·I Kamera . IP PTZ 4Mpix n:t: DS-2DE2A4041W-DE3(2.8-12mm) 3 

I 1 HIKVISION 
l · : 

t 2 j Mikrofony odsłuchowe 

13 J 1-kanałowy niskoszumny przedwzmaąniacz ,mikrofonowy 

J: 4 
1 

System odsłuchu dousznego mono, w technologii UHF PLL 

5 Zestaw transmisyjny 2-tyłowy, pa~ywny 

2 
I 

2 

~ 2-dr~.ne kolumny gło$nikowe stereo, aktywna I p~sywna, 2 x 20WRMS l 1 I· 
)" 

Urzą~zen.ia wyposażenia połącz9ne . ~ędą z pokojem technicznym przewodowo· z odpowiednimi 

urządzeniami w pokoju technicznym; Kamery łączyć z rejestratorem switchem i zasifaczem PoE 

przewodami UTP4x2,0,8 kat.BE. Mikrofony i odbiomik i nadajnik mikrofonu łączyć z mikserem 

audio przewodami koncentrycznymi XLR. Głośnik przewodowy łąciyć z mikserem audio 

przewodem głośnikowym 2x2, 5mm2. WiąZkę przewodów do pomieszczenia technicznego 

prowadzić w przestrzeni nad sufitem podwieszanym w korytku kablowym (pełnym z pokryWą)' w 

celu zapewnienia ekranowania od wpływu zewnętrznych pól elektromagnetycznych i zakłóceń 

oraz zabezpieczeń od podsłuchów. 

Pokój techniczny 

W pokoju technicznym projektuje szafę RACK z zestawem urządzeń rejestrujących audio-video z 

przesłuchania. Projęł$Jje się również komunikację głpsową dla osób prz~ł;>ywąjących w podązas 
prze$łuchąnia pokoju t~hniczriym z o~obami w poJcoju przesłuchań w celu przekązywania im 

pytań, którę mają zostać zadane dziecku. W związku z ,powyższym dla realizaąłl założeń 

projektuje się w pokoju technicznym następujące wyposażenie: 

lp Nazwa urządzenia ilość ! 
1 s~~RACK Hr 1 I 
2 Rejestrator NVR Hikvi~ion, 4x kan, VGNHDMl, 4K. H.265+ DS·7604NI- 1 l 

K1 HIKVISION I 
3 Switch 10-portQwy (SxPoE) DS-31;0310P-EIM HfKVISION 1 r -



4 I Dysk twardy HDD ąo cciv ·2rs. westęrn oi9ita1 wo20PURZ wo 1 

~ I Mikser 4 strefQwy - 1 

6Tl\!onłor LEO Hikvięioo, l'HD, ~·. VGA, DVI, HOMI, BNC, Audio, US!), ~ 

VESA 100 pS-Dą03?'FC-A HfKVlSION 
, .. 

7 I Mikrofon ęlektrę~ na· gę$19j $ZYi. ze świecącym na (%erwono 1 

pierścieniem 
i 

8 1 2..cfrożn• kol~mny· głqśnikQWe stereq; aktywna i pa~na, 2 x 20WRMS 1 

Urząc#enia zewnętrzne wypc$atęnia pokoju tąchnicznego połączone będą szęfą RACK 

przęwodowo. Zasila~zęm PoE przewod.•ml UTP4x2,0i8 kat6E. łączyć z miksęrem audio 

przewodami koncentrycznymi XLR. Grośnik rriewodowy łączyć z .mikserem audio przewodem 

głośnikowym 2x2,5mm2. Na etapie projektowania nie przewiduje połącienia szafy RACK i 

zespotu urządzeń rejestrujących pok~ju .przesłUchań z siecią wewnętrzna LAN budynku sądu. 

Pokój przesłuchań zapewnia ptacę .wyspcWą" separaeję od iatnlejącej 819Cl teleinformatycznej. 

Na rysunku IE-01 pokazano SChemat podłączenia urządzeń projektowanych. 

6. Projektowane instalacje·elektryczne 

Dla zasilania. projektowanych urządzeń wyposażenia w pokoju nniebieskim" i pokoju technicznym 

projektuje się rozbudowę dobudowę wypustów gniazd wtykowych. W pomieszczeniu technicznym 

projektuje się wykonanie wypustu zasilającego szafę RACK bezpośrednio ż rozdżieJni TR. W 

rozdzielni montować dDdatkowe ubeżpieczenie 816A. W ązafie -RACK mqntować ochronnik „o•. 
Ponadto projektuje się monttlt wypustµ gniazda wtykowych ~61nych Pl'ZY $lole pQ&iedz~ń. W 

pokQjach proJektt,Jje się również wymianę istniejących opraw oświetleniowydh jarzeniowych na 

oprawy ze źf'Qdłami LED. Zastosować oprawy z wysokim współczynnikiem oddawania barw 

Ra(CRl)>80 , barwa naturama 4000K.. Wykonać pomiary powykonawcze parametrów oświeUenia, 

i badania wykonanyeh wypustów gniazd wtykowych. Pl'Ze\Nody w pokojach układać w listwaCh 

PCV lub p. t. Prowadzenie przewodów instalacyjnych nalQy wykonać ze szczególną ostroż:hością 

w istniejących ptzestrzeliiaCh nad sufitami podwieszanymi .bez niszczenia wykończenia ścian; 

7. Roboty budowlane towarzyszące 

W celu zapewnienia wymagań związanych z zapewnieniem poczucia prywa.tno$cł. fizycznego i 

psychicznego bę~pieczenstwa. zapewnięnia akustycznej izolacji w cz~ie przesh;lchani• ; 

komfortu przebywania·w pastęlowęJ kolorysty~ · pp~Ojll, pl~nuje się wyke>nanle towarzyszących 

robót budowlanych. Planuje ·się malowanie pomiesżCz:enia przesłuchań, wymianę: dfZWi 

wejściowych na (dźwiękoszczelne •35d8), montażu żaluzji w oknie. Kolorystykę ścian na.tezy 

uzgodnić przed rozpoczęciem prac z Zamawiającym. Ponadto należy wymienić kasetony sufitowe 

60X60 w istniejącym suficie podwieszanym. 



W pckoju technieżtlyrn planuje się malowanie pomieszczenia, wymianę istniejących drżWI 

wejściowych na (dźwiękoszczelne -35dS) oraz Wymianę kasetonów sufitowych 60x60, w 
1stnlejącym suficie po.dwieszanym. 

8. Uwagi końcowe 

Wykonawct1 jest zobowiązany do ~be~ieczeni$ przed zabrudzeniem I niszczeniem 

pomieszczeń w których prowadzone będą roboty budowlano montażowe. Wykonawca jest 

zobowiązany do codziennego ąprzątanla PQ zakończeniu prac. Wykcmawcci uzgqdni z 

Zamawiającym harmonogram cza.srNf'Y prowadZenia prac w funkejonującym budynku Sądu 

Rejonowego. Rozmieszczenie wyposażenia i urządzeń pokoju niebieskiego. oraz pomieszczenia 

technicznego należy wykonać w uzgodnieniu z Zamawiającym. 
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Woj~ Siedlecki 
Siedlce dnia 27 Ustopada 19~8 r. 

Nr GPB.·7·342/36198 

o E_o·v.ZJ·A NR 20/98' 

Na podstawie art.13 usffpkt.1, art.14'.U.st.1 Piet§, .. ustawy.z dnia.7 
li~ 1994 r. „ Prawo ··budowlane /Dz.U. ·nr89, pozA14/ •. ·§ 4 ,_ust.2, § 9 
ró.zporządżenia ~Ministra Go$podarkf Przestrze·nnej ·i Bud()wnfctwa .z · dnia ao 
grudriia · · 1994 r. w sprawte ·samądzielnych · . funkcji technicznych w 
budc;>Wf\ictwłe /Dz.U. z 1.995 "r. nr· a.. „poz.38/, ·art. , 104· §. t i 2 KPA, po 
rozpatrżeniu· -wniosku Pana. mgr inż.· Jacka kaiickłeg0.· oraż po :.ustaleniu . na 
podstawie . złożoriyeh dekumentów, te ·zostafy spełnione wa~unkj w z$kr'esie 
przygotowanla . zawodowego, nieżbędnego do uzyskania uprawnień 
budowtanych .i po złożeniu eg?ąminów 

N Ą [) Ą:,J ·::li . 

Panu JACKo·W1 KALICKIEMU 
u.rodzonem~ d.nia 21maja196.6 r. w.Węgrowie, 
posiadającemu wyi$ze wy.ksitałceni~ i tytuł 

inaglstra:_1ntyniera :e:lę~ka 

UPRAWNIENIA ,BIJDOWLANE 
do.. :pr()jektowania w . ' sp~ćJainośc.1:'': .' i'ństa:lacyjnej" w 
zakresie siec-i, instalacji. ;· . unądZ~ó elektryczny.;h . i. 
etektroenergefy.c~nych · .bez:·„. ()gr~hiczeń . oraż do· 
sprtłwdża-hią_ projektów, bud.owianych w„ :wyrnien:i'oneJ 
wyZej spe~jalnoścl. 
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Zaświadczenie 
o numerze weryfilcacvJnvm: 

MAZ-Al8-UB5-IPM • 

Pan JACEK KALICKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/7688/01 

adres zamieszkania A.MICKIEWICZA 19 a m 6, 07-100 WĘGRÓW 

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2020-01-01do2020-12-31. 

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronlcznle I opatrzone bezpiecznym podpisem elektronlcznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-16 roku przez: 

Roman Lulls, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby lntynlerów Budownictwa. 

(Zgodnie art. S ust 2 ustawv z dnia 18 września 2001 r. o podpfsle elektronicznym (Dz. u, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci 
elektroniczne) opatnone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanvm przy pomocy wa~nego kwalifikowanego certyfikatu są 
równowatne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.) 

• Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomQl;i! numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na 
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.plłb.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby ln!ynlerów 
Budownictwa. 



Pokój techniczny 
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