Znak sprawy: ZP-261-10/23 Zalacznik nr1
(do Zaproszenia do zlozenia oferty
nr 1 do umowy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
~Przeglady oraz usuwanie awarii w dwéch centralach wentylacyjnych zainstalowanych
w budynku Sadu Rejonowego w Sokotowie Podlaskim”
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. Przedmiotem zamdwienia jest Swiadczenie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia
30 maja 2024 r. ustug polegajacych na przegladach oraz usuwaniu awarii w dwoéch
centralach wentylacyjnych zainstalowanych w budynku Sadu Rejonowego w Sokolowie
Podlaskim przy ul. ks. Bosco 3.

2. Dane central wentylacyjnych:
1) Producent: MENERGA® GmbH, Niemcy.
2) Data dostawy: 28 listopada 2006 r.
3) Nazwa, typ i ilo§¢ central - 2 centrale wentylacyjne:
a) Resolair 64.07.91.- 1 szt.,
b) Resolair 64.10.91. - 1 szt.

3. Szczegblowe dane techniczne central wentylacyjnych zostaly okre§lone w zatgczniku nr 1
i nr 2 do niniejszego opisu przedmiotu zaméwienia.

=

. Przeglady nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng urzadzen przez

Ut

. Zakres prac realizowanych w ramach przegladéw obejmuje w szczeg6lnosci:
1) czyszczenie elementéw central,
2) wymiang filtrow czesci nawiewnej oraz wywiewnej,
3) odbiér oraz utylizacje wymienionych filtrow,
4) sprawdzenie mechanizméw i pracy przepustnic,
5) sprawdzenie mechanizmo6w i pracy wentylatoréw,
6) sprawdzenie czujnikéw wibracji wentylatoréw,
7) sprawdzenie i kalibracje czujnikéw temperatury,
8) sprawdzenie i kalibracje czujnikéw ciénienia,
9) sprawdzenie zabezpieczen elektrycznych central,
10) sprawdzenie zabezpieczen przeciwzamrozeniowych central,
11) sprawdzenie i zalanie wodg syfonéw odptywu skroplin,
12) sprawdzenie zaworu tréjdrogowego,
13) sprawdzenie pompy nagrzewnicy,
14) pomiary napiecia zasilania,
15) pomiary parametréw elektrycznych central,

16) pomiary iregulacja parametréw automatyki central,
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17) pomiary temperatury wody nagrzewnic wodnych, wody na zasilaniu i powrocie,
18) pomiary cinieri powietrza w centralach,

19) pomiary i regulacja temperatury powietrza nawiewu,

20) pomiary temperatury powietrza wywiewu.

Przeglady central wentylacyjnych realizowane beda w nastepujacych terminach:

1) sierpieri 2023 r.,

2) listopad 2023 r. (w tym wymiana filtréw),

3) luty 2024 r.,

4) maj 2024 r. (w tym wymiana filtréw),

. Wykonawca zobowigzany jest do zakupu i dostawy wszystkich materiatléw oraz czesci

zamiennych do central wentylacyjnych.

. Wykonanie ustugi dodatkowej, wykraczajgcej poza zakres przedmiotu zamoéwienia,

w tym naprawa, zakup i wymiana czeéci eksploatacyjnych (z wyjatkiem filtrow,
o ktérych mowa w umowie), potwierdzone zostanie odrgbnym zleceniem wystawionym
przez Zamawiajacego. W takim przypadku Wykonawca zobowiazany jest zglosic
Zamawiajacemu koniecznoé¢ dodatkowego zakupu lub ustugi na piémie oraz okresli¢
przewidywany zakres oraz koszt. Kosztorys zakupu cze$ci musi zawiera¢ ceny rynkowe
zakupu tych czeéci, koszt uslugi wymiany lub naprawy, przewidywany czas wymiany
lub naprawy, a takzZe zgode Zamawiajacego na naprawe, zakup i wymiane czeéci przez
Wykonawce. Naprawa, zakup i wymiana cze$ci zamiennych bedzie wykonana przez
Wykonawce po otrzymaniu zgody Zamawiajacego. W przypadku nie otrzymania zgody
Zamawiajacego na naprawe, zakup i wymiane czgéci zamiennych przez Wykonawce,
koszty ustugi i zakupu czesci beda objete oddzielnym postepowaniem.

10. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

11.

12,

13.

1) uzytkowania central zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami obstugi,
2) sprawdzenia komunikatéw zwigzanych z praca central,

3) zapewnienia Wykonawcy dostepu do central w sposéb umozliwiajgcy prawidiowe
prowadzenie prac konserwacyjnych,

4) prowadzenia ksigzki eksploatacji central, do ktérej upowaznieni pracownicy
Zamawiajgcego bedg wpisywaé wszelkie' uwagi o stanie technicznym i dzialaniu
central,

5) powiadomienia Wykonawcy o:
a) zaistnialej awarii lub nieprawidtowosci w pracy central,
b) planowanym wylaczeniu central z eksploatacji na diuzszy okres.

Wszelkie uzgodnienia dotyczace realizacji prac beda dokonywane w formie pisemnej lub
elektroniczne;j.

Dziefi wykonania przegladéw bedzie kazdorazowo ustalany przez upowaznionych
przedstawicieli Stron. '

Przeglady wykonywane beda w dni robocze dla Zamawiajgcego lub - po uzgodnieniu
terminu pomiedzy Zamawiajagcym, a Wykonawcg - w dni wolne od pracy.
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14. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw bhp i ppoz. oraz ponosi
pelng odpowiedzialnos¢ za osoby $wiadczace ustugi przegladéw z jego upowaznienia.

15. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikajace
z naruszenia z powodu niedbalstwa lub opieszalej realizacji serwisu przez Wykonawce.

16. Wykonanie przegladéw central wentylacyjnych kazdorazowo zostanie potwierdzone
Protokotem przeglgdu podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli stron.

17. Zgloszenia awarii bedq przyjmowane przez Wykonawce: telefonicznie pod wskazanym
numerem telefonu lub przesylane w formie elektronicznej - e-mailem. Wykonawca
zobowigzany jest przystapi¢ do ustalenia przyczyny awarii niezwlocznie, jednak nie
pozniej niz w ciggu 3 dni roboczych po otrzymaniu zgloszenia o awarii.
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