  Pokoje  sędziów 205,206,207 . Jednostki zewnętrzne umieszczone  na dachu. Wysokość  pomieszczeń  3,5 m.  II piętro.  Skropliny  odprowadzane do pojemników  wewnątrz pokoi. Instalacja chłodnicza  poprowadzona szachtem wentylacyjnym.
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